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GAZ KAÇAK KONTROL CİHAZI
(OPSİYON)

ÖNEMLİ:  KESİK ÇİZGİLİ HAT OPSİYON VPS 504 (GKC) İÇİNDİR. VPS 504 OLDUĞU TAKDİRDE T1 TERMİNALİ İLE X2 SOKETİNİN 3  
TERMİNALİ ARASI BAĞLANTI ÇIKARILIR. KESİK ÇİZGİLİ HAT KULLANILIR.

N

PE

I

II

3 1 2

4

GAZ KAÇAK İKAZ LAMBASI

( OPSİYON, VPS 504 VARSA )

LİMİT
TERM. / PROS.

EMNİYET
TERM. / PROS.

A10                  SIEMENS LME 22.233
OTOMATİK SOKETİ

SAHİFE 1/2-19

x2 x3 

N T7 L1 T6

x5 
x1 

SOKETLER ( x1...x6) 

DUNGS
VPS 504

VP      ÇALIŞMA VENTİLİ

VS         EMNİYET VENTİLİ

K
A

Z
A

N
 /

 K
A

Z
A

N
 D

A
İR

E
S

İ
B

R
Ü

L
Ö

R
 T

A
B

L
O

S
U

B
R

Ü
L

Ö
R

TG20  (İki Kademe)
RÖLE: SIEMENS LME 22.233C2
S.MOTOR : SIEMENS SQN 71.244-31.121

ŞEMA NO    :  20C
TARİH          :  18.11.2016
Rev No        :  00

SAHİFE NO   : 2
TOP.SAHİFE : 2

2 3 

SAHİFE 1/2-6

SAHİFE 1/2-5

T1 T2

MÜŞTERİ BAĞLANTILARI

ST           EMNİYET TERMOSTAT
RT           KAZAN TERMOSTAT
S3            2 KD TERMOSTAT

RT

ST

B4 S3 T2 T1 N L1

N L1

SOKET BAĞLANTILARI

3 1 

P

G

MAX

GAZ BASINÇ SINIRLAYICI

S5

x6

1

1

6

N L1

S3

Ç
A

L
IŞ

IY
O

R

A
R

IZ
A

 Ç
IK

IŞ

N

ZS  ZAMAN  SAATİ

B4

HAVA BASINÇ SINIRLAYICI


